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3 ADET H9GAZI CIKIS HORTUMU

TAVAN BACASINA VERILECEKTIR.

_SERBEST KLORpH. REDOX ve ISl

KONTROL ODASINA

BLUECONTROL PLOT

ONEMLI:

ANA BESLEME
400V.50Hz 40Kw.

- TOM BORU BAG)
— BORULAR_USULUNE
- PVC VE BRONZ-C

TOM BORULAR BOSALTILABILIR OLMALI
TASMA ANA ARTER BORULARI MIN. 6
Ll EKIPMANLARIN GIRIS CIKISLARINA VE BETONARME GIRISLERINE VANA KONULACAKTR.
UYGUN YAPISTIRMA VEYA KAYNAK YONTEM! ILE BIRLESTIRILECEKTIR,
—CELIK GIBI MALZTEMELERIN DISLI BIRLESIMLERINDE YANLIZCA TEFLON BANT KULLANIN. (KENDIR VB. DEGIL)
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— DN8O DAHIL TUM VANALAR PVC KURESEL, BUYOKLER ISE PVC KELEBEK OLACAKTIR.
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